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A szolgadltatonak fizetni kell a meddoenergidert

Miért van szUkseg medddenergidra?
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Fazisjavitd berendezéssel

Er&mii Atviteli haldzat
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Az aramszolgadltato dlldspontja

Az adramszolgadltatok bUntetik a haldzatrdl
felvett medddenergidat

Minél kisebb feszUltségen térténik a
teljesitmény felvétel anndl nagyobb a
birsag

Minél kisebb a hdlézat feszUltsége anndl
magasabb az elvards

+A vilamos ipar leggyorsabban megtérild
befektetése”

Egy megfelelben méretezett berendezés
megtérilése 2-4 év

Alkalmazdstdl fuggden 7-10 évente cserére
szorul, az alkatrészek dregedése miaft

Cos ¢ elvarasok:
NAF (35-120 kV) — 0,92
KOF (0,4-35kV) — 0,95
KIF 0,4 kV — 0,98

A megoldas: helyi fazisjavito telep!




Hogy néz ki egy ipari fogyasztd dramszamlaja?

Mérési pont azonosité Felhasznalasi hely cime Felh. hely Telephelykod Szolgaltatas Arszabas
azonositod tipusa
HUOQ00310F11-S10000000000001012398 Kétpuszta tanya, Vésztod 0400005555 Szabadpiac idosoros
Elszamol6 szamla
em képezik az elsz3
leolvasott mérdallas
Meré gyari szama indulo indulo zard zaro Szorzo Mennyiseg  Mennyiségi
datuma datuma egység
1601512050235953 608 622 2019.07.01 620 261 2019.07.31 1,00 11639 kWh
1601512050235953 225038 2019.07.01 228 153 2019.07.31 1,00 3115 kVArh
ﬁ 1601512050235953 36 171 2019.07.01 36 863 2019.07.31 1,00 692 kVArh
Megnevezes Meért +~Tr Alfogyasztoi Korrekcios Szamitott  Mennyiségi
mennyiseg Veszteség levonas kulonbozet mennyiség egysege
Hatasos vételezett 11639 0 0 -21 11618 KWh
Hatasos visszataplalt 0 0 0 0 0 KWh
Induktiv meddd 3115 0 0 -2 909 206 kVArh
Kapacitiv meddé 692 0 0 2 694 kVArh
Elszéamolési idoszak Mennyiség Menny. AFA nélkili  AFA nélkili  AFA
kezdete vége Szorzé egység egységar(Ft)  osszeg (Ft) (%)
Villamos energia elszéamolasa:
Villamos energia 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 39,9900 464 604 27
KAT és prémium pénzeszkoz 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 1,8900 21958  AHK**
Jovedéki ado osszesen 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 0.3105 3607 27
Torvényben eldirt tovabbszamlazott tételek 2019.07.01  2019.07.31 11 618,00 kWh 0,8900 10340 AHK*™
Rendszerhasznélati dij:(kbzvetitett szolgaltatas)
Atviteli dij 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 1,5850 184156 27
Elosztéi forgalmi dij 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 2,0100 23352 27
Elosztdi veszteség dij 2019.07.01 2019.07.31 11 618,00 kWh 1,9500 22655 27
Elosztéi induktiv meddde. dij 2019.07.01 2019.07.31 206,00 kVArh 3,7900 781 27
Elosztoi kapacitiv meddée. dij 2019.07.01  2019.07.31 694,00 kVArh 3,7900 2630 27
Elosztoi alapdij 2019.08.01 2019.08.31 1,00 DB 2 920,0000 2920 27
Elosztoi teljesitménydij 2019.08.01 2019.08.31 144,00 kW 754,0000 108576 27
Rendszerhasznalati dijak 6ssz. 179329 27
Elszamolasi idészak szamladsszege: 647 540 27
32298  AHK**



Miéert |6 az ipari fogyasztonak®e

ElkerUlheti az dramszolgdltatd bdntetd
szamlait

10ldmezds beruhdzds esetén csdkkenthetd
a szukseges vedelmi berendezesek
meretéet, Igy olcsobb a beruhazadsi kdltseg

Meglévd beruhdzdasok esetén a készilekek
es kabelek cseréje nelkll fudja ndvelni a
rendelkezésre Allo teljesitmenyt

A meddd teljesitméeny aramerdssége nem
folyik at a hdaldzaton

Csokkenti a feszUltsegeséseket és
felharmonikusokat

Ha a feszUliség esik, az aramerdsseg megnd
és a villamos elosztas tulterhelddik

Teljesitmén Kabel
J, " y keresztmet-
tényezo ,
szet szorzo
1 1
0.80 1.25
0.60 1.67
0.40 2.50
e Rendelke-
Teljesitmény- i A
. v zésre allé
tényezo e e
teljesitmény
0.7 0%
0.8 14 %
0.85 21 %
0.9 28 %

0.95

36 %

1

43 %




Miéert |6 az ipari fogyasztonak®e

Kompenzdaldsi médok

A fogyasztdéi mérdhelyek utdan, a fogyasztd sajat hdldézatan belUl térténik @
kompenzdacio, amely lehet egyéni, csoportos, vagy kdzponti. Ez elsésorban attdl
f0gg, mi a fogyasztd erdeke. Alapvetd szabdly, bdrhogy kompenzdlunk is, ahol a
fazisjavitd csatlakozik a hdldzatra, ,lefelé” nem tehermentesiti a hdlézatot, mindig
csak felfelé, azaz az adott ponton van kompenzdlva. Ha bonyolult, folyamatosan
valtozd meddd igényeket kell kielégiteni, j©& hatdsfokkal, akkor kdzponti
kompenzdaciot kell alkalmazni. A fomeérdnél - amely alapjan a szamldazas torténik -
kell figyelni az értékeket (cose), ha ez meghalad egy bizonyos kUszdbértéket,
bekapcsolnak a kondenzdtorok. Annak is j0 ez a mddszer, aki csak a szolgdltatd
Altal kirott foldsleges medddenergia vételezésért kiszabott dijat szeretné elkeruini.

A berendezesek telepitése a nagy fterhelésU tapkdbelek kivezetési pontjan illetve a
foelosztd berendezes sinenél torténik. A szabdlyozast magneskapcsoldk biztositjdk.
Ha a gyors, sokszor ismetlodd kapcsoldsra van szUkség, akkor firisztorokat kell
hasznalni.



Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

Meddodenergia és megtérilési kalkulator:

Egyenesen az ipari fogyaszto profiljabdl és az elérhetd kordbbi villanydram szamidabdl
kalkuldl egy lehetséges készUlék tipust, méretet, kapacitast, varhatd koltséget, varhatd
megtérilést!

Atlagos ipari fogyaszténdl 3-6 év megtérilés jellemzéen

1. Villanyszamla adatainak bevitele 5. A halozat terhelése s esetleges tulfogyasztasa

A teljesitmeny vételezés fesziliség szinfje: | KIF [ ustkv . . :
Havi energiafogyasztas
A 2013/4-2014/5-65 (A villamos energiz | ElBirt tangens fi érték: I 0,25 W Optimdlis fogyasztas  MTulogyasztds
rendszer ilati dijakrél és Ssuk | G cosinus fi ertek: | 0,87 3K

szabalyairgl) MKEH rendelet alapjén: | kvarh utani buntetés meriéke:| 3,67 HUF \ kvarh

2K
Tangens F és cosinus F értelmezése &s szamitasa villanyszamia alapjan 2k
A tangens fi érték 3 medds ftményt arinyoeita @ hatdsos itmé ., melyet 5z 4 iltate Fogyasztis
havonta ellendriz (villanyszémls). A fenti rendeletben ez alapjén vannak meghatérozva az K (kVAR)
dramazoigaltatdi hdldzatrdl felvehetd medds teljesitmény Srértékei 5 hatdsos 0 1y 1K
yitva. Ki Sgen ez 25%, kézé égen 30%, mig dgen 40%
1K
Hatisos idésoros fogyasztds: [ 100kWh ___ |Induktiv meddd limit: 25 kvarh
Induktiv idésoros fogyasztas: 2 400 kvarh Medd$ tilfogyasztas:| 2 375 kvarh 0K
Hatasos és induktiv fogyasztas alapjan szamitott értekek®: Tangens F: 24,00 23,75 ||MKEH rendelet alapjan, pillanatnyilag az optimalis terheléshez képesta 2230.4%
*Kapacitiv esatén szonnali dij van Cosinus F: 0,243 0,73 haldzata (védelmi berendezések és vezetékek) folyamatos terhelése: ’

2. szilkséges medddenergia Azonos latszolagos fogyasztas esetén tobb hatisos

. p PP P 2302,0%
. et fogyasztast leheine vetelezni a halozatrol, ennek ertek :
Legnagyobb mert teljesitmeény (kw):  [ECCCIIN A hiozat betip oldaian (év o ' |:

Mért Cosinus Férték: 0,700 meréba! kiolvashato ertekek. 6. Megtériilési szamitas®
Lekatdtt teljesitmény*: 100 kW Ebben az esetben & villanyszémla

E nings mért éndkc fogyasztési adslaibél szamolodik sz ertak. | Havi elosztéi meddd dij, tilfogyasztés alapjén szémolva: 8 716 HUF + afa | he

Szilkséges meddé teliesitmény (kvar): m X12= 104595 HUF + afa | év

kell sz sdatokat bevinni/ *A megtérdlési szamitas fiiggetlen 2 k\WWh szerzidott aratol, mert 2zt 8z MKEH rendelst

Bltal eldirt értékek tllépése esetén szédmitendd bintetés hatérozzs meg.

A héldzat betdp oldaldn 18vS teljesitménymérdbdl kiclvashatd értékek: Az eldz8 pontokban konfigurdlt berendezés ajanlott telepitési &s izembehelyezési dra:
A haldzat névleges fesziiltségszintje: 380 - 415V AC
Sziikséges meddS teljesitmény™: *Ha van mert adat 550 000 HUF = afa*

Aram felharmonikus Bssztorzitds (THDi):
Fesziltség felharmonikus dssztorzitas (THDu):
A harmadik egyedi felharmonikus értéke

*Specidlis igények, illetve telepitési korilmények esetén ez sz Gsszeg eltérhet

magasabb, mint az stodik felharmonikus 20%-a% 13 >15x0,2) Virhatd megtériiles: 550 000 HUF
Amennyiben nem biztos a fenti értékekben hélézatival n, kérje ajé & helyszini - 104 595 HUF
hélézatanalizaldshoz. 5,26 Ev

4, Miszaki megoldas

Fazisjavité berendezés virhatd igénybevétele:
Fazisjavitd berendezés kialakitisa:

Amennyiben a miiszaki megoldds és gazdasagi megtérllés felkeltette az érdekiBdését kérjik
keresse Schneider Electric kapcsolattartdjat vagy veviszolgalatunkat.

. A A ‘VarSteel 400V 80 kvar beltéri berendezés Vevészolgilat elérhetdsége: Tel: 06-1-382-28-00

Konfi It be d :

onfiguralt berendezes megnevezese ‘ (800x800x300) E-mail : hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com
Rendelési szdma: VS00C080M88I Nyomtassa ki & telfes riportot és kiildje e! & fenti e-mail
Berendezés leirasa: Automatikus fazisjavitd berendezés felharmonikusokkal cimre, hogy gyorsabban tudjunk konkrét ajantatot adni.

alacsonyan szennyezett haldzatra (NLL=<20%)* & zdéilkodas k 6 at elérheti az alabbi linkre kattintva:

Fesziltségszint: 380 - 415V AC 1. Fazisjavitas weboldal
Meddd teljesitmeny: 080
Fojtisi tényezé: - 2. Medddenergia-gazdalkodas katalogus
Szekrény tipusa és mérete:  Spacial CRN 800 x 800 x 300
Szahvinvmenfelelfsének: MS7 FH A1439-1 8 7 - £ 3. Mearendeldi firlan letiltése

MeddSkompenzicié megtériilés




Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

Meghibdsodds, adatsoros nyomonkovetés: ONLINE!

Integrdlt GSM modul, szerverrdl kovethetéek a paraméterek. Uzemeltetési paraméterek
elérhetéek. Jellemzéen telephelyi szakember nem latja ezeket. Eléfordul, hogy

honapok telnek el, amig az esemény utdn a beavatkozds megtorténik: a szolgdltatd
pedig szamldaz! o _

hierészer kft. - GIMNOP Fazizjavita 1811410 202311 |Mérdszer Eft. - GINOP Fazigjawitd 18411010 202343
Esemény

B fondenzator tiltaités kritikus meértékil 18/ R AN 18711710 202301 ACTIVE
P Kapcsolds Epés teliesitménywesztés hiba 18511410 202301




Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

Meghibdasodas, adatsoros nyomonkovetés: ONLINE!

Hat

Integradit IO modul

ooooooooo

ooooooooo

B ogorog 2 2
oo i -



Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

Meghibdasodas, adatsoros nyomonkovetés: ONLINE!
Integradit IO modul x4

= -
-
-
o=
-
-
- -
o=

Webcim IO page:
Webcim parameters page:
Webcim charts page:

Webcim info page:


http://meroszerginop.ddns.net:8000/io
http://meroszerginop.ddns.net:8000/params
http://meroszerginop.ddns.net:8000/charts
http://meroszerginop.ddns.net:8000/info

Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

CE, 2020->TUV

Extrém tesztek, szabvanyossdgi vizsgalatok




Mivel tobb, mint a piacon elérhetd fazisjavitoke

Raktarkészlet, cserealkatrész készlet azonnalra, Bicskén, autépdlya melletft...

FelUjitott, biztonsagos telephely...és egyben raktar

Rendelési szam Darab cov 2019 5C 2018 5C Kiildnbség EUR 330
G GELEENI 2 5 kyvar HDY Serleg kondenzator 400V 30 2987 Ft 89 6510 Ft G,74 10,18 4.5% oV
GG EGEEENE 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 30 4004 Ft 120120 Ft 10,64 11,33 6,5%|PTPFC 8% 8177903 Ft Mindent visszavontag Evreuxba
G ROEYSELEENI 10 4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 50 5784Ft 289 200 Ft 15,78 17,51 11,0%|PTUES 10% " 1867 665 Ft 16 Ceelog készlet
G RREINEGEEN 12 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 30 J475Ft 224 250 Ft 18,57 19,81 1,2%|PTCTR 15% Korrekeids » 1096 445 Ft  Félig jo készlet
GRS EGEENE 15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 20 7229 Ft 144 580 Ft 20,30 20,63 1,6%|PTCCE 11% rényezs 316740 Ft 15 Ceelog készlet
SRl RN RN 20 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 40 12128 Ft 485 160 Ft 25,88 26,69 3,1%| PTLVS 15% 1060464 Ft 16 Ceelog készlet
SRR 25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 400V 60 11844 Ft 710 640 Fr 28,53 29,58 3,7%|PTFDB 12% 440400 Ft 16 Ceelog készlet
IDSAF 15% 142207 Ft  Gyatra készlet

SRR 7 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 440V 10 3744Ft 37 440 Fr 11,21 1192 6,3%
SEREUEREGERI 15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 440V 10 7258 Ft 72580 Ft 15,41 19,99 3,0% 13 101 824 Ft
SIGTRSENEEEERN 30 3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 440V 50 13277 Ft 663 B50 Ft 31,71 33,42 5,4%
SIGTR SR AN RRGERAN 8 B kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 525V 20 4417 Ft B8 340 Ft 15,82 16,55 4.6%
SIGTe SRV EERAN 18 5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 525V 20 9959 Ft 199 180 Ft 24,50 24,22 -1,1%
SIGT SEY SRR 37 7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzator 525V 75 14913 Ft 111B475Ft 35,47 36,11 1,8%

Varplus Fojtotekercs 7% (180 Hz) 6.5 kvar 400/415V 50Hz 4 58 871Ft 235 484 Ft 156,43 156,50 0,0%

Varplus Fojtotekercs 7% (190 Hz) 12.5 kvar 400/415V 50Hz 4 13773 Ft 79092 Ft 72,82 88,35 21,3%

Varplus Fojtotekercs 7% (180 Hz) 25 kvar 400/415V 50Hz 8 24733 Ft 197 BG4 Ft 88,52 93,63 5,8%

Varplus Fojtotekercs 7% (180 Hz) 50 kvar 400/415V 50Hz 20 32 385 Ft 647 700 Ft 116,40 118,37 1,7%

Varplus Fojtdtekercs 14% (135 Hz) 6.5 kvar 400/415V 50Hz 2 52573 Ft 105 146 Ft 139,79 107,73 -22,9%

Varplus Fojtotekercs 14% (135 Hz) 12.5 kvar 400/415V 50Hz 2 29627 Ft 59 254 Ft 79,13 87,97 11,2%

Varplus Fojtotekercs 14% (135 Hz) 25 kvar 400/415V 50Hz & 43371 Ft 260 226 Ft 115,40 124,02 7.5%

Varplus Fojtotekercs 14% (135 Hz) 50 kvar 400,415V 50Hz 24 60301 Ft 1447224 Ft 160,07 171,41 7.1% | 1!

Varlogic RTE automatika 20 14 B31Ft 296 620 Ft 38,85 41,91 7.9%

VARLOGIC NRE automatika 5 36 996 Ft 184 980 Ft 69,41 67,83 -2,3%

VARLOGIC NR12 automatika 5 34918 Ft 174 550 Ft 73,55 71,88 -2,3%

Varlogic NRC12 2 74215 Ft 148 430 Ft 173,01 169,07 -2,3%

Modbus kommunikacios készlet NRC12 automatikahoz 2 42 965 Ft 85938 Ft 149,18 145,79 -2,3%

Kilsé hémérseklet érzékeld NRC12 automatikahoz 2 5865 Ft 11930 Ft 21,72 21,72 0,0%

ISFT160 3P hosszu kapocsfedél 40 644 Ft 25 760 Ft 0,66 0,66 0,0%

Fupact ISFT160 60mm sinre régzithetd 40 6086 Ft 243 440 Ft 28,42 3873 36,3%

Fupact ISFT100 szereldlapra szerelhetd mellsd csatlakozas 20 2377 Ft 47 540 Ft 9,25 8,90 -3,8%

Fupact ISFT100 betap sin 2 kapcsoldhoz 10 2002 Ft 20 020 Ft 7,73 7,50 -1,8%

Betap csatlak.fésis sinhez, 25-95mm2 {3db) 10 2365Ft 23 650 Ft 11,45 11,51 0,5%

kKondenzator magneskapcsold, 12kVAr/400V, 3P+1z+1ny 20 4357 Ft 87 140 Ft 13,61 17,70 30,1%

Kondenzator magneskapcsold, 16, 7TkVAM/400V, 3P+1z+1ny 10 4 489 Ft 44 890 Ft 14,86 19,32 30,0%

Kondenzator magneskapcsold, 25kVAr/400V, 3P+1z+1ny 20 6543 Ft 130 860 Ft 17,80 23,13 29,9%

Kondenzator magneskapcsold, 40kVAr/400V, 3P+1z+2ny 5 11748 Ft 58 745 Ft 27,63 29,14 5,5%

Kondenzator magneskapcsold, B0kVAr/400V, 3P+1z+2ny 20 12113 Ft 242 260 Ft 33,63 33,08 -1,6%



FAZISJAVITO BERENDEZESEK

1-24 termék, dsszesen 60 db

[ &)

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 93,75 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C094M20661)

0 Ft Bruttér

KOSARBA
TESZEM

L&)

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 56,25 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C056M20661)

0 Ft Bruttor

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 87,5 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C088M20661)

0 Ft Bruttor

KOSARBA
TESZEM

[ &}

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 50 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C0O50M20661)

0 Ft Bruttor

ok, eszk6zok berendezések / Fazisjavito be

Ceélok:

Kereskedelem: viszonteladok, webshop

gi termékek, any

L &)

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 81,25 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C081M20661)

0 Ft sruttér

KOSARBA
TESZEM

L &)

VarBank+ Harmony 7%
(190Hz) 93,75 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB07C094M20661)

0 Ft Brutto!

[&]

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 75 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C075M20661)

0 Ft srutto

KOSARBA
TESZEM

VarBank+ Harmony 7%
(190Hz) 87,5 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB0O7C088M2066I)

0 Ft Brutto

Rendezés ar szerint: dragatol az olcsoig v

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 68,75 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C069M20661)

0 Ft Brutto!

KOSARBA
TESZEM

VarBank+ Harmony 7%
(190Hz) 81,25 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB0O7C081M20661)

0 Ft Bruttor

[ &)

VarBank+ Harmony
14% (135Hz) 62,5 kvar
beltéri sorolhaté
berendezés
(2000x650x600)
(VB14C063M20661)

0 Ft Brutto

KOSARBA
TESZEM

(&}

VarBank+ Harmony 7%
(190Hz) 75 kvar beltéri
sorolhat6 berendezés
(2000x650x600)
(VBO7C075M20661)

0 Ft Brutto:



Celok:

Ondllé gyartds, gydrtdsvezetés, beszerzés, digitdlis nyomon kovetés
Kozépfesziltségu berendezések is
Kivitelezés, karbantartds... kordbbi erossége a cégnek

mUhelykocsi
Fazisjavitds, mint pénziigyi csomag KKV szamara

Finanszirozassal, komplett (meddd)energiagazddlkoddsra és Uzemeltetésre szerzodni



